
ΘΕΜΑ : Συντήρηση  έξι  (6)  αντλιών  WILO  και  επισκευή  δύο  (2)  INVERTER  στο
αντλιοστάσιο της Νέας Πτέρυγας.

Συντήρηση έξι (6) αντλιών WILO και επισκευή δύο (2) INVERTER στο αντλιοστάσιο της Νέας 
Πτέρυγας. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες συντήρησης αντλιών: 

1. Αποξήλωση της μόνωσης από το κέλυφος των αντλιών.

2. Αφαίρεση των αντλιών από το σημείο εγκατάστασης τους με την χρήση φορητού 

γερανού.

3. Αντικατάσταση άνω και κάτω ρουλεμάν.

4. Αντικατάσταση μηχανικού στυπιοθλίπτη.

5. Επανατοποποθέτηση των αντλιών στο σημείο εγκατάστασης τους με την χρήση 

φορητού γερανού και εκκίνηση τους.

6. Έλεγχος λειτουργίας  των αντλιών μετά τις  εργασίες  συντήρησης με καταγραφή
των συνθηκών λειτουργίας τους σε λίστα ελέγχου.

7. Τοποθέτηση και κόλληση της μόνωσης στο κέλυφος των αντλιών.

Εργασίες   INVERTERs

Τύπος INVERTER: Danfoss VLT AQUA Drive FC-200.

Θα  γίνει  ανάγνωση  του  ιστορικού  των  ALARM  Log και  WARNING  Log των
INVERTERs, θα ελεγχθούν οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των καλωδιώσεων και να γίνει η
οποιαδήποτε επισκευή που θα κριθεί απαραίτητη και εφικτή για την λειτουργία αυτού.

Τέλος, τα INVERTERs θα παραδοθούν σε άριστη λειτουργία λαμβάνοντας υπ'όψιν και
την συνεργασία αυτών με το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ελέγχου των αντλιών.

Εκτίμηση κόστους  υλικών και εργασιών: €5.300,00 + Φ.Π.Α. (Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ)


